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Wykonawcy biorący udział
PlfbllfznvZakła

_
wzapytaniu ofertowym

Oplekl Zdrowotnej
wmbańow'e Dotyczy postępowania w formie zapytania ofertowego na realizację

zadania, obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej na
2135332312” adaptację pomieszczeń na rzecz Bloku Operacyjnego na V piętrze SPZOZ

w Lubartowie.
? 81-855-20-41 WYJAŚNIENIA

FAX: 81'855'28'76 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„kiwi: 1 Zawiadamia się, że w dniu 11.10.2017 r. wpłynął wnioski o wyjaśnienie treści

zapytania ofertowego. W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych
Regon: 431219957 wyjaśnień.
NIP: 7141632875
KRS: 0000098568 . . . . . . .

1. Jaki jest wymagany termin wykonania pr0jektu z otrzymaniem pozwolema
na budowę?

Sekretariat Odp. Termin wykonania projektu z otrzymaniem pozwolenia na budowę do 15.

? 81—855-28-07 12.2017 r.

039335233)? 2. Jakiego charakteru będą Sale operacyjne tzn. jakie operacje będą
przeprowadzane?
Odp. W trzech salach operacyjnych będą przeprowadzane operacje:

Dyrektor ds. lecznictwa . . . . .

chirurgiczne, ortopedyczne, urologiczne, ginekologiczne.? 81—855-28-07

3. Czy będą udostępnione projekty archiwalne Szpitala we wszystkich
branżach?
Odp. Zamawiający udostępni posiadane wersje papierowe projektów
archiwalnych.

4. Czy na tym etapie udostępnią Państwo "Projekt dostosowania obiektów
SPZOZ w Lubartowie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych"?
Odp. TAK.

5. Czy V kondygnacja to kondygnacja najwyższa?
Odp. TAK + nadbudowa-maszynownia wind.

6. Jaka jest wysokość budynku?
Odp. Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych i l podziemną.

7. Jaka jest obecna wysokość pomieszczeń w świetle?
Odp. Wysokość pomieszczeń w świetle 2,95 m.
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8. Czy dach szpitala (jeśli Blok operacyjny będzie na najwyższej kondygnacji?)
;f-~--«'>em.nao (33350333 jest po remon01e uwzględniającym stosowne docieplenie?

" Odp. TAK.



l

9. Czy będzie komunikacja pionowa za pomocą wind jako istniejąca?
Odp. TAK.

10. Czy Zamawiający zapewnia zapas mocy elektrycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego
(wysoka energochłonność ze względu na pełną klimatyzację z nawilżaniem parowym z

wytwomicami pary)?
Odp. W ocenie zamawiającego jest zapewniony zapas mocy elektrycznej na potrzeby Bloku
Operacyjnego.

11. Gdzie Zamawiający przewiduje zlokalizowanie maszynowni wentylacyjno-
klimatyzacyjnej?
Odp. Lokalizacja zostanie ustalona na etapie projektowania.

12. Czy Szpital posiada zapas w gazach medycznych? Dla sal operacyjnych (02, N20, AIR
5atm, AIR 8atm, VAC , C02, ).
Odp. Zamawiający posiada centralne instalacje na tlen, próżnię i sprężone powietrze.
Natomiast podtlenek azotu i dwutlenek węgla dostarczany jest na Blok Operacyjny w butlach.

Należy przewidzieć zwiększenie wydajności próżni.
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