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Zaproszeni do zlozenia oferty

strona internetowa Zamawiajacego

Dotyczy: wdrozenie procesu uzdatniania wody, (koncepcja, montaz,
uruchomienie, szkolenie personelu ), sluzacej do wytwarzana pary
wodnej do zasilania sterylizatorow parowych typu AS669AP
Znak sprawy: SZP/PP/ 3 /2019

WYJASNIENIA
DO
ZAPROSZENIA DO ZLOZENIA OFERTY

Dzialajac na podstawie pkt. 9 ppkt e i f Zaproszenia do zlozenia oferty znak:
SPZ0OZ/382/9-3/01/SZPZ/019/19/JT, informuje si¢, iz w dniu 11.01.2019r.
wplynelo zapytanie o wyjasnienie ( doprecyzowanie ) istotnych informacji
niezbednych do wdrozenia procesu uzdatniania wody. W zwigzku z powyzszym
wyjasnien udziela sie.

Zamawiajacy, na ponizsze pvtania udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy usunigcie reduktora pary, do cisnienia 1.2 atmosfery, z nitki zasilajacej

sterylizatory nie spowoduje wzrostu ci$nienia pary na nitce zasilajacej kuchnig?

Odp. :
Usunigcie reduktora, do ciSnienia 1.2 atmosfery, z nitki zasilajacej

sterylizacje nie spowoduje wzrostu ciSnienia na nitce zasilajacej kuchni¢ z
uwagi, na to iz nitka zasilajaca kuchnie posiada wlasny reduktor. Reduktor
do cis$nienia 1.2 atmosfery znajduje si¢ wylacznie na nitce doprowadzenia
pary do sterylizatorni.
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