Bio LABORATORIUM USLUGOWO-BADAWCZE (D & L

& L
"BIOCHEMIK" Sp. z 0.0. SN
palE o

L]
— PoiskiE CENTRUM
——— I AKREDYTACJI =
T

?

SMILOWO, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory U3
www.biochemik.pl % A AN
BADANIA ,I/lr!,,ln\\\\‘\
—_—
AB 400
Lukow, dnia 14.09.2018 Laboratorium-Ustugowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z 0.0.

Formularz nr 5.10/F01
Obowiazuje od dnia 02.01.2017

Str. 1 /str.2
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2960/09/18
Numer prébki w Laboratorium 0687/1-1/0157/09/18
Opis probki Waoda
Woda
Prébka utrwalona wg PN-EN 1SO 5667-3:2013
Wielkos¢ probki Objetosé probki do badan zgodnie z wytycznymi metod badawczych
Opakowanie Szczelnie zamkniete butelki szklane, szczelnie zamknigte butelki plastikowe
Temperatura transportu 3,8-4,8[°C]
Osoba pobierajaca probki Pracownik Laboratorium - Maczka Pawel
Metodyka pobierania probek wg PN-ISO 5667-5:2017-10-T, A
Miejsce pobrania Kotlownia-kondensat do wytwarzania pary wodnej; wodociag publiczny Lubartéw;
kran; woda niechlorowana
Inne Temperatura w momencie przyjecia probki 4.4[°C]
Stan probki w momencie przyjecia Bez zastrzezen
Zleceniodawca SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Cicha 14
21-100 Lubartow
Ident.: 7141632875
Data pobrania probki/godzina pobrania probki 04.09.2018, 10:10
Data dostarczenia probki 04.09.2018
Data rozpoczecia badan 05.09.2018
Data zakoficzenia badan 12.09.2018
Ni f¢ Wartos¢ Migjsce Status
Lp. Kierunek badari Jednostha Wynik m;‘; e;:::; Japus:cz:;:m** Tdentyfikator metody badawczcj ny::;:;r‘a m;!‘m;y
I Arsen (As) ug/ <1,0 - <10 PN-EN ISO 17294-2:2016-11 P A
% Chrom (Cr) g/l <4.0 - <50 PN-EN IS0 17294-2:2016-11 P A
3 Glin (Aluminium) g/l <10,0 - <200 PN-EN ISO 17294-2:2016-11 P A
4 Kadm (Cd) pg/l <0,30 - <5 PN-EN IS0 17294-2:2016-11 P A
5 Nikiel (Ni) pe/l <5,0 - <0z 1B PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 P A
6 Olow (Pb) g/l 1,0 +£0,2 <109z 1B PN-EN ISO 17294-2:2016-11 P A
pH
7 - 7.5 +0,6 6.5-9.5 PN-EN IS0 10523:2012 L AR
Metoda potencjometryczna
Przewodno$¢ elektrvezna
g wlasciwa w temperaturze 25°C o 524 i 3560 PN-EN 27888:1999 L AR
Metoda konduktometryczna
Barwa . . i
9 mg/l 3 £1 - PN-EN [501:818202:)6]-26n1e10da C+ L AR
Metoda spektrofotometryczna B
Stezenie manganu
10 pe/l 23 +6 50 PN-92/C-04590/03 L AW, R
Metoda spektrofotometryczna
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2960/09/18

Ni, mosé Wartosé Micpect Stat
Lp. Kierunek badasi Jednostha Wynik i Aanask Identyfikator metody badawczej wykonania i

rozszerzona™ dopuszezalna** badari metody
- Stezenie 2elaza i i3 5T it PN-ISO 6332:2001 pki 7.1.1 PN-ISO " AR

HE 6332:2001/Ap1:2016-06 :
Metoda spektrofotometryczna
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i
twardos¢ ogo
- magnezu (twardos¢ ogolna) ol 145 +0,20 0.60-5.00 PN-ISO 6059:1999 E AR
Metoda miareczkowa
Stezenie chlorkow
13 mg/l 60,4 +85 250 PN-ISO 9297:1994 L AR
Metoda miareczkowa
14 Fostorany - 159 £0,16 - aara0to. 3 &
5 5 5 ’ ’ 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010
(z obliczen)
Sucha pozostalosc )
15 mg/l 280 - - PN-78/C-04541 pkt 4.1 S AW
Metoda wagowa

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do probek badanych. W przypadku probek pobranych przez Zleceniodawce, Laboratorium Ustugowo-Badawcze . Biochemik™ Sp. z
0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za opis, pochodzenie, sposob pobrania oraz reprezentatywnos¢ probki.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 400.

Informacje dodatkowe:

*Niepewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom
ufnosei w przyblizeniu 95 %. Niepewnos¢ podawana jest dla wynikéw metod akredytowanych mieszczacych sig¢ w zakresie akredytacyi i uwzglednia niepewnosé
pobierania probek.

** Wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.
2294).

Wartosei wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci/wigkszosci (,.< 7/,,>”) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej/powyzej wartosci potwierdzonej w Zakresie
Akredytacji.

4)z. 1B Wartos¢ stosuje sie do wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposb,
by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.

4) z. 1B Wartos¢ stosuje sie do wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz pobrane) w taki sposob,
by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowe] spozywane] przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez: PPIS w Lukowie, decyzja nr ONS-HK . 721/48/17 z dnia 27.12.2017; PPIS w Pile, decyzja nr
ON.HK.424.48.30.2017 z dnia 30.11.2017, ON.HK 424 48.2 2018 z dnia 15.01.2018.

Status metody: A - metody akredytowane, NA - metody nieakredytowane, R -obszar regulowany prawnie,NR - metodyka badania inna niz przywolana w majacym
zastosowanie przepisie prawa, nie stanowi podstawy do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie W - norma wycofana przez PKN.

Miejsce wykonania badan:
§ - Smilowo, Pracownia Chemiczna, Mikrobiologiczna; L- Lukéw, Pracownia Chemiczna, Mikrobiologiczna; S — Sosnowiec, Pracownia Mikrobiologiczna; T- teren,
P- badania wykonywane przez podwvkonawce

Autoryzowat: Osoba sporzadzajaca sprawozdanie:

poz. 1 - 13 - Szczygielska Teresa, Laborant mgr Michalska Marta, Laborant

poz. 14 - 15 - mgr inz. Dobrzynska Alicja, Laborant

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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